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Observera: För att inställda värden ska gälla; tryck VÄLJ tills systemtryck visas i display. 

SYSTEMTRYCK:                           

         02,10 BAR

PUMP START:                     

          02,00 BAR

PUMP STOPP:                        

          02,20 BAR

MAG.VENT ÖPPNAR:    

          02,60 BAR

MAG.VENT STÄNGER: 

          02,50 BAR

LARM HÖGT TRYCK: 

          03,10 BAR

LARM LÅGT TRYCK: 

          01,80 BAR

PUMP PÅ/AV:  

       02,10 BAR 

MAG.VENT PÅ/AV: 

       02,10 BAR

MAX GÅNGTID PUMP: 

            20 MIN 

MAG.VENT DÄMP: 

            05 SEK 

ÅTERFYLLNING: 

            00 MIN  

FLYTTA BLOCK: 

          02,00 BAR

TRYCK‐RESPONS: 

                4 ST. 


